FIGURA 1: Modelo de Sinalizagdo M1

Simbolo: Retangular
Fundo: Verde
_:a_o.mnmo aam.hﬂmomo Mensagem escrita "Lotagdo Nas entradas principais dos
M2 Bm«_ﬂsmam mitida :M Maxima admitida: xx pessoas | recintos de reunio de publico
recinto de reuniao dé | gentadas xy pessoas em pé.
publico.
Letras: Brancas
Simbolo: Retangular
Fundo: Verde
M3 a>.um:m.mw mﬂvc_\ﬂww Mensagem escrita " aperte e | Nas portas de saidas de
ispositivo de abertura empurre" : fotoluminescente. | emergéncia com dispisitivo
da porta. -2
: antipanico.
LEGENDA:
Indicag&o do sentido (esquerda ou
direita) de uma saida de emergéncia,
especialmente para ser fixado em
S1 colunas
Dimensdes minimas:
L=15H
Indicag&o do sentido (esquerda ou
direita) de uma saida de emergéncia
S2 . - .
Dimensdes minimas:
L=2,0H
Simbolo: retangular
Fundo; Verde . P
Pictograma: Indicagao de uma saida de
fotoluminescente emergéncia a ser afixada acima da
s3 porta, para indicar o seu acesso
a) indicagédo do sentido do acesso a
uma saida que nao esteja aparente;
Saida de Emergéncia b) indicagdo do sentido de uma saida
por rampas;
c) indicagdo do sentido da saida na
S7 diregao vertical ( subindo ou descendo).
NOTA - A seta indicativa deve ser
posicionada de acordo com o sentido a
ser sinalizado
Indicagéo do sentido de fuga no
Simbolo: retangular interior das escadas.
s9 Fundo; Verde Indica direita ou esquerda,descendo
n_ﬁo@qmam_ ou subindo
fotoluminescente O desenho indicado de ser posicionado
de acordo com o sentido a ser realizado
Simbolo: retangular
Fundo; Verde
Mensagem "SAIDA" ou L | L
Mensagem "SAIDA" Indicagéo de saida de emergéncia,
s12 e pictograma e/ ou seta| €Om ou sem complementagao do
direcional: pictograma fotoluminescente (seta ou
fotoluminescente,com | imagem, ou ambos)
altura de letra sempre
50 mm

LEGENDA:

Simbolo: quadrado
Fundo; Vermelha
Pictograma:
fotoluminescente

Indicagéo do local de acionamento do
alarme de incéndio

Ponto de acionamento de alarme de
incéndio ou bomba de incéndio.

Deve vir sempre acompanhado de uma
mensagem escrita, designando o
equipamento acionado por aquele ponto

Simbolo: quadrado
Fundo; Vermelha
Pictograma:
fotoluminescente

Indicagéo de localizagéo dos extintores
de incéndio

E1 . Alarme sonoro
) -
Comando manual
de alarme ou bomba
de incéndio
) -
E5 . Extintor de Incéndio
Abrigo de mangueira
E7 e hidrante

Simbolo: quadrado
Fundo; Vermelha
Pictograma:
fotoluminescente

Indicagdo do abrigo da mangueira de
incéndio com ou sem hidrante no seu
interior

LEGENDA

EXTINTOR PO QUIMICO SECO BC. - 2A

DETECTOR DE FUMAGCA PONTUAL

EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - 20 BC

®

BOMBA DE INCENDIO

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO - 5B

+
o]
|

BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA
DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (BLOCO AUTONOMO)

EMERGENCIA

CENTRAL DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (BALIZAMENTO)

BATERIA DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

|t I D

CHAVE ELETRICA SECUNDARIA.

CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

EHEEYEE

DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA.

BlE|wR|=

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA.

L
l’\

RESERVA DE INCENDIO

HIDRANTE SIMPLES - 30 m DE MANGUEIRA

REGISTRO DE RECALQUE NA PAREDE COM VALVULA DE RETENGAO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

CENTRAL DE GLP

9|

ACIONADOR DA BOMBA DE INCENDIO

R

BARRAS ANTI-PANICO

DETECTOR DE CALOR PONTUAL

Proprietario ou Resp. pelo
uso: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA
DE PARAGUACU PAULISTA

Resp. Técnico:

ANDRE LUIS SARMENTO TEIXEIRA

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
LOCALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

01/06

briefin

projetos técnicos

Ocupagdor Complementagdo do Pavilhdo furistico
Local: Avenida Brasil, n°1162, Centro - Paraguacgu Paulista - SP

Proprietario: Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Responsavel pelo uso: Prefeitura Municipal da Esténcia Turistica de Paraguacgu Paulista

Resp.Técnicor André Luis Sarmento Teixeira - Crea: 0601611144

Area do Terreno: Area Construida: 991 41 m?2

Escala 17125

Desenho: Pqulo ZO@C@:.Q
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PLANTA BAIXA

ESC.: 1:100

Resp. Técnico:

Proprietario ou Resp. pelo T
ANDRE LUIS SARMENTO TEIXEIRA

uso: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA
DE PARAGUACU PAULISTA

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

102/06

Ocupacdor Complementacdo do Pavilh&o tfuristico

Local: Avenida Brasil, n°1162, Centro - Paraguacgu Paulista - SP

briefing

projetos técnicos

Resp.Técnico: André Luis Sarmento Teixeira - Crea: 0601611144
Area OOJm?CEOHOO_ ~&_ m?

Area do Terreno:

Proprietario: Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Responsavel pelo uso: Prefeitura Municipal da Esténcia Turistica de Paraguacgu Paulista

Escala 1/125

Desenho: Pqulo ZO@C@:C
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PLANTA DE COBERTURA Propretaro o Feep. el esp Tecrica

uso: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA ANDRE LUIS SARMENTO TEIXEIRA
ESC.: 1:200 DE PARAGUACU PAULISTA
( PROJETO HmOZ_OO.Dm SEGURANCA CONTRA INCENDIO O@\O@
L LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

Ocupagior Complementagdo do Pavilhdo turistico
Local: Avenida Brasil, n°1162, Centro - Paraguacgu Paulista - SP

®
U-o-mm-dm _ Proprietario: Prefeitura Municipal da Esténcia Turistica de Paraguacu Paulista

- — Responsavel pelo use: Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacgu Paulista
projetos técnicos o ]
Resp.Técnico: André Luis Sarmento Teixeira - Crea: 0601611144 Escala 1/125
Area do Terreno: Area Ooam?cﬂaoﬂﬂﬂ._ \0._ m?2 Desenho: Paulo ZO@C@:.Q
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QUADRO INFORMAGCOES

EXTINTORES AGUA PRESSURIZADA 2A
P6 QUIMICO BC - 20 B.C.
IT. 21/11 GAS CARBONICO BC — 5 B:C
ILUMINACAO DE || OBEDECERA A IT 18/11 — D.E. 56.819/11
EMERGENCIA 100% DA EDIFICAGAO ATENDIDA POR BLOCOS ALTONOMOS
ALARME E CONFORME INSTRUGAO TECNICA N* 19/11
DETECCAO
CONTROLE CONFORME INSTRUGAO TECNICA N* 10/11
DE MATERIAIS
IR0 0.2 CONFORME INSTRUGAO TECNICA N* 20/11
EMERGENCIA
INSTALACOES
. CONFORME INSTRUGAO TECNICA N* 41/11
ELETRICAS o /
SIST.HIDRANTES| | CONFORME INSTRUGAO TECNICA N 22/11

CLASSIFICAGAO - DECRETO ESTADUAL n° 56.819/11

_oxcno__ OCUPAGAO __o_<_m>o__ DESCRICAO

_ _ EXEMPLOS

_ C _ _ COMERCIAL

__ Cc-2 __ GALERIA COMERCIAL __ LOJAS

CARGA DE INCENDIO - IT- 14/11

OCUPAGAO/USO

_ _ DESCRIGAO _ _ o_<_mi

ARGA DE INCENDI

EM MJ/M2

COMERCIAL

__ GALERIA COMERCIAL __ C

|

1000

CLASSIFICAGAO DAS ESDIFICAGOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

RISCO

_ _ CARGA DE INCENDIO MJ/M2

MEDIO

1000

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/11)

ACABAMENTO
PISO CLASSE 1
REVESTIMENTO
ACABAMENTO
PAREDE CLASSE 2
REVESTIMENTO
TETO E FORRO [ acroweno | CLASSES 1 & 24
REVESTIMENTO

R VER DETALHE
RECALQUE
RECALQUE FOLHA 02/02

RESERVA
INCENDIO
12.000 litros

[ ]

ISOMETRICA GERAL

ESC.: 1:100

BOMBA DE INCENDIO

Vazao = 200 I/min
Hman = 44 mca
Pot. =5cv

DN_65mm

RESERVA
INCENDIO
12.000 litros

N

B BN-B5mT——

0,90

1,66

N 75mn

ey 0,70

0,40

DETALHE BOMBA INCENDIO

S/ESCALA

Proprietario ou Resp. pelo
uso: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA
DE PARAGUACU PAULISTA

Resp. Técnico:

ANDRE LUIS SARMENTO TEIXEIRA

PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

LOCALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

(04/06

briefing

projetos técnicos

Ocupagdor Complementagdo do Pavilhdo furistico
Local: Avenida Brasil, n°1162, Centro - Paraguacgu Paulista - SP

Proprietario: Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Responsavel pelo uso: Prefeitura Municipal da Esténcia Turistica de Paraguacgu Paulista
Resp.Técnico: André Luis Sarmento Teixeira - Crea: 0601611144

Area do Terreno:

Area Construida: 991 61 m?

Escala 1/125

Desenho: Pqulo ZO@CQ:Q
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FIXAGAO
VER DETALHE
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1,30m
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ESPECIFICAGOES:

1—
2—
3—
4—

5-—
6—
7—

REGISTRO GLOBO DE ANGULO 63mm

ADAPTAGAO ENGATE RAPIDO DE 2 1/2” PARA 1 1/2”

ESGUICHO REGULAVEL

MANGUEIRA DE 38mm (1 1/27) x 30m (TERREO E SUB—SOLOS)
MANGUEIRA DE 38mm (1 1/2") x 30m (TIPO)

CAIXA DE ABRIGO METALICO DE 90x60x17cm

ELETRODUTO METALICO SE APARENTE

CHAVE DE FLUXO BOMBA DE INCENDIO

_‘Z_Z.u#o_j

CORRIMAO

MIN. 3,8cm
MAX. 6,5cm

_umO_N>COC_N>Z__u>
| \V

TUBO DE FERRO

80cm H Max.= 92cm

H Min.

SUPORTE METALICO DE LATAO
PARA APOIAR O EXTINTOR

160 cm

Max.=

H
M

.= 20 cm

H M7

1,05

975

RG VR

863 | % $63 “

0.50

1,30

975

0.35

~
©
S

RG VR 1
963 “% @smu “-
1,00

0,34

\

VAl RESERVATORIO
VIDE ISOMETRICA

100 a 1000

VR
RG

Ty
i}

0.55

BOMBA
INCENDIO

DN 63 FoGo

22222222

/ VAl HIDRANTES

VIDE ISOMETRICA

— Valvula de Retencdo
— Registro de Gaveta

BOMBA INCENDIO

VAZRO = 400 |/min
Hman = 45 m.c.a

Pot. célculo = 8,9 cv
Pot. comercial = 10 cv

REDUGAO SE NECESSARIO

MESMO DIAMETRO DA
TUBULAGAO PRINCIPAL

CHAVE DA BOMBA

O

i

o—eo

VAI P/
BOMBA INCENDIO.

MEDIDOR GERAL

CHAVE GERAL
CONSUMO DA
EMPRESA

Proprietario ou Resp. pelo
uso: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA
DE PARAGUACU PAULISTA

Resp. Técnico:
ANDRE LUIS SARMENTO TEIXEIRA

[ PROJETO TECNICO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
LOCALIZAGAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO

(04/06

projetos técnicos

Area do Terreno:

Ocupagio: Complementacdo do Pavilhdo turistico

Local: Avenida Brasil, n°1162, Centro - Paraguagu Paulista - SP

czwazm _ Proprietario: Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Paraguacu Paulista
Responsavel pelo uso: Prefeitura Municipal da Esténcia Turistica de Paraguacu Paulista

Resp.Técnicor André Luis Sarmento Teixeira - Crea: 0601611144
Area Construida: 991, 41 m?2

Escala 1/125

Desenho: Pqulo Nogueira
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NOTAS:

1 — VERIFICAR NO PROJETO DE H\/STALACSES ELETRICAS, POIS
EXISTEM COMANDOS LIGA/DESLIGA E SINALIZADORES
(S2/S3) PROXIMO AO HIDRANTE.

2 — AS ANILHAS DE \DENTE\CACANO DOS CABOS ESTAO
INDICADAS ENTRE PARENTESES.

3 — CRITERIOS BASEADOS NO DECRETO 38.069/93 DO CORPO
DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO.

ATENCAO:

1T - A \NSTALACANO / MANUTENC'AVO DEVERA SER FEITA SOMENTE POR
PROFISSIONAL QUALIFICADO.

2 — AO REALIZAR QUALQUER SERVIGO DE MANUTENCAVO, RETIRAR OS
FUSVEIS PARA MAIOR SEGURANCA.

LEGENDA:

- AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

- CENTRAL DE DETECGAO E ALARME

- ELETRODUTO INCENDIO - PISO

- ELETRODUTO INCENDIO - PISO

- CAIXA C/ ATERRAMENTO

- POSTE DT CONCRETO H=7.0M x 300 Dan

- CAIXA PARA MEDICAO / PROTEGAO

- QUADRO DIST. GERAL TEL - 20x20x12CM

- QUADRO COMANDO BOMBA INCENDIO

- BATERIAS DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

- ACIONADOR BOMBA DE INCENDIO ( BOTOEIRA LIGA / DESLIGA)

- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME

REVISOES
| REVISAO DESCRIGAO I DATA | pEsenHO || APROVAGAO
[0 — EMISSAO INICIAL | 20/04/2016 ||RicHARD || RicHARD

PROJETO ELETRICO

OBRA:

COMPLEMENTAGAO DO PAVILHAO TURISTICO — DADE 2016
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